
柳州市儿童医院空调设备采购（KWBD2G2015075）更正公告（二）
广西科文招标有限公司：

   我单位对柳州市儿童医院空调设备采购（KWBD2G2015075）招标文件，作如下修改：

1、招标文件第14页，序号1，“离心式冷水机组”，采购数量更改为：3台。取消序号2，“热回收型水冷螺杆式冷水机组1台”的采购，招标文件中对水冷螺杆式冷水机组所有技术描述及功能需求相应删除。
离心式冷水机组，备注增加：（4）其中1台为变频离心式冷水机组。（备注：另外两台离心式冷水机组中的一台如带部分热回收功能，将作为评委评审货物技术性能分主要指标之一）。
2、招标文件第16页，“二、商务要求表”其他要求，第2项内容更改为：投标人不是水冷离心式冷水机组、螺杆式风冷冷水（热泵）机组设备制造商的，投标时必须提供原生产厂商出具针对本项目的产品投标授权书原件且为针对本项目唯一授权（加盖生产厂商公章）；水冷离心式冷水机组、螺杆式风冷冷水（热泵）机组设备必须为同一品牌。压缩机必须与该机组为同一品牌。
3、招标文件第19页，项号10），修改为：电机可采用开式、半封闭式或全封闭，可以在现场安装维修。投标人对电机采用的形式自行描述，并对该形式涉及到的环境温度、噪音、防护等级等进行说明。电机形式优劣由评标委员会进行评定。
4、水冷离心式冷水机组、螺杆式空气源热泵机组按更改后的技术参数进行投标，详见附件1。招标文件中其它内容与之相应参数相应更改。
5、评标办法修改。详见附件2。

6、投标文件递交时间更改为：2016年 3 月 8 日上午9时30分至10时整。（北京时间）

投标截止时间和开标时间更改为：2016年 3 月 8 日上午10时整。（北京时间）
7、投标文件递交地点与开标地点更改为：广西科文招标有限公司开标厅(南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层)
   以上修改内容，招标文件中与其对应的描述相应调整。请各投标人按修改后的内容进行投标。
此致！

柳州市儿童医院

2016年2月19日
附件1：

	设备名称
	数量
	技术参数

	水冷离心式冷水机组
	3台
	其中1台为变频离心式冷水机组。各投标人可根据投标品牌的特点，分别将变频驱动器、频率、连接方式、变频控制柜控制方式等及压缩机叶轮或阴阳转子等关键部件采用的形式及材质详尽列出。所列出参数、功能等内容将作为评审依据之一。

	
	
	制冷量2285kw（650RT）,制冷剂R134a等环保冷媒

	
	
	耗电量：420kw，3φ，10KV,50HZ

	
	
	冷冻/却水流量393/465m³/h

	
	
	蒸发器水压降：55kpa,接口DN250

	
	
	冷凝器水压降：77kpa,接口DN250

	
	
	进出水温：10/15℃;32/37℃

	
	
	L*W*H=4350*2100*2680（参考尺寸）

	
	
	COP：5.43（W/W）  nplv:6.44（W/W）

	
	
	运行重量：11297kg（参考重量）

	
	
	带热回收量：不小于220KW（38m³/h）（可选）

	
	
	热回收进出水温度：40/45℃（可调节）（可选）

	
	
	压缩机必须与整机为同一品牌。

	螺杆式空气源热泵机组
	6台
	制冷/制热量：850/652KW，制冷剂：R134a等环保冷媒

	
	
	制冷/制热耗电量：248/233KW：3φ，380V,50Hz

	
	
	制冷/制热COP：3.46/2.90

	
	
	冷冻/热水流量：148/112m³/h

	
	
	水压降：62.5kpa接口DN200

	
	
	冷/热水进出水温：10/15℃;45/50℃

	
	
	制冷/热室外空气干球温度：35/4℃

	
	
	机组侧水设计压力：1.0MPa

	
	
	L*W*H=10970*2366*2391（参考尺寸）

	
	
	运行重量：9263kg（参考重量）

	
	
	压缩机必须与整机为同一品牌。


附件2：

柳州市儿童医院空调设备采购
评标办法
1.价格分…………………………………………………………………………………30分

         EQ 某投标人价格分=  \F(有效投标人最低投标报价,某投标人投标价格) ×30 
2、技术分…………………………………………………………………………………46分

（1）设备品牌分          （满分12分）
以货物需求表中要求同一品牌的投标设备作为考察依据。

一档（0.1～4分）：一般品牌

二档（4.1～8分）：同行认可品牌

三档（8.1～12分）：国际著名品牌

 (2) 货物技术性能配置分  (满分26分)
一档0.1～5分：设备技术参数、性能指标及配置基本满足于招标文件且评标时被评标委员会评定为一般； 

二档5.1～12分：设备技术参数、性能指标及配置满足于招标文件且评标时被评标委员会评定为良好的；

三档12.1～26分：设备技术参数、性能指标及配置优于招标文件且评标时被评标委员会评定为优秀的。
（3）安装方案分（满分8分）

根据投标人提供的安装方案内容：安装组织机构及人员配备数量、安装机械及检测设备、安装进度计划及保证工期质量的技术措施、安全文明作业措施、设备的安装调试等方面材料，由评委根据优异程度集体讨论各投标人的所属档次评定标准，并按此标准确定各投标人所属档次，然后各评委在相应档次内独立打分。

一档（0.1～4.0分）：基本或部分满足上述考评条件的；

二档（4.1～8.0分）：完全满足上述各项考评条件，符合安装现场实际情况的。
3、财务状况分……………………………………………………………………………2分

以投标人2013年或2014年经第三方具备审计资质的机构出具的财务报表进行评价，财务状况良好的得2分；一般的得1分；差的或者不提供得0分。

4、业绩及信誉分………………………………………………………………………… 7分

（1）投标人或投标产品生产厂家获得ISO9001及ISO14001质量管理体系认证的，每项得0.5分，满分1分；

（2）投标设备的制造商须至少具有一个在中国境内成功运行满两年，同类型设备成功案例（001分标业绩要求1000万元及以上；002分标要求业绩100万元及以上。提供供货合同有效扫描件、最终用户出具的设备运行良好的证明材料、用户联系方式等，证明材料须加盖用户单位公章。截标时提交原件验证，否则不予计分）。每项得1分。（满分4分）

（3）投标人自2013年以来获得的省级或以上有关部门颁发的与企业生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（复印件同时加盖单位公章），每项1分。（满分2分）
5、售后服务分………………………………………………………………………………15分

(1)投标人的售后服务承诺、服务体系及措施、响应时间、售后维护方式、售后保障能力等方面综合评定为一般的0.1～5分；良好的5.1～10分；（满分10分）

 (2)投标产品在满足基本保修期后，承诺免费保修期每延长半年增加1分（满分5分）。


